
安徽省应急管理厅文件  
 

 

皖应急〔2021〕145 号 

 

关于规范工贸行业（不含金属冶炼）建设项目
安全设施“三同时”工作的通知 

 

各市应急管理局，广德市、宿松县应急管理局： 

依据《安全生产法》第 20 条、第 31 条规定，结合《建设项

目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第

36 号，第 77 号令修订）的具体要求，为有效防控工贸行业（不

含金属冶炼）建设项目（以下统称建设项目）安全风险，确保生

产经营单位具备安全生产条件，提高企业本质安全水平，从源头

上防范事故发生，现就规范建设项目安全设施“三同时”有关工作

提出如下意见，请各地结合实际抓好落实。 
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一、规范建设项目安全生产条件和设施综合分析 

建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家

规定对其建设项目安全生产条件和设施进行综合分析，并编制安

全生产条件和设施综合分析报告备查。 

安全生产条件和设施综合分析报告包括： 

1.公司概况及项目基本情况（包括项目立项情况、建设内容、

生产规模、工艺流程、主要设备设施、主要构（建）筑物、公辅

设施和涉及的主要原辅材料、产品等）； 

2.建设项目选址、总平面布置及内外部安全防火间距情况； 

3.建设项目存在的主要危险有害因素及其危害程度（重点辨

识项目建设和运行过程中可能产生火灾、爆炸、中毒、窒息等事

故风险及其可能造成的事故后果，具体参照附件 1）； 

4.建设项目是否存在应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备； 

5.分析新建项目与周边环境的相互影响，改、扩建项目应同

时分析企业原有项目与建设内容的相互影响；论证建设项目内外

部防火间距的符合性； 

6.论证建设项目仓储、变配电、供水、消防等公辅设施与主

体工程的匹配性； 

7.国家标准或者行业标准规定的其它需要论证的内容； 

8.安全对策措施和建议。 

二、规范建设项目安全设施设计和审查  
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（一）落实安全设施设计主体责任。生产经营单位在建设项

目初步设计时，应依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办

法》第 10 条规定，组织编制安全设施设计文件，确保其符合《建

设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第 11 条有关规定。 

（二）规范安全设施设计审查。建设项目安全设施设计完成

后，生产经营单位应对安全设施设计进行审查，形成安全设施设

计审查报告（参照附件 2），并汇总以下材料备查： 

1.建设项目审批、核准或者备案文件； 

2.设计单位的设计资质证明文件； 

3.建设项目安全设施设计； 

4.安全设施清单； 

5.建设项目安全生产条件和设施综合分析报告中的防范措

施的采纳情况； 

6.生产经营单位组织审查过程材料。 

三、规范建设项目安全设施施工和竣工验收 

（一）严格安全设施施工过程管理。建设项目安全设施施工

应严格按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定进

行，由取得相应资质的施工单位实施，与建设项目主体工程同时

施工。实施过程中要严格落实生产经营单位、施工单位、专业承

包单位、监理单位的法定安全生产职责。 

（二）严把安全设施验收关键环节。一是建设项目竣工投入

生产或者使用前，生产经营单位要组织安全设施竣工验收（要点

参照附件 3），并汇总安全设施竣工验收材料备查。安全设施竣
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工验收合格后，方可投入生产和使用。二是建设项目的安全设施

存在《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第 24 条规定

的有关情形之一的，建设单位不得通过竣工验收，并不得投入生

产或者使用。 

安全设施竣工验收备查材料包括： 

1.施工单位资质； 

2.安全设施清单； 

3.安全设施试运行情况； 

4.安全验收时发现的问题及整改清单； 

5.安全生产管理机构或者安全生产管理人员的配备情况； 

6.从业人员安全生产教育培训记录及相关人员资质； 

7.生产经营单位编制的书面竣工验收报告（参照附件 4）。 

四 、强化建设项目安全设施“三同时”监管 

县级以上应急管理部门要提高认识，加强建设项目安全设施

“三同时”工作的宣传，督促辖区内工贸企业依法依规落实建设项

目安全设施“三同时”工作要求，确保安全生产经营。在执法过程

中要认真核查企业落实安全设施“三同时”规定的备查资料，对没

有备查资料或不符合规定的，依法依规实施处罚；对经停产停业

整顿仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安

全生产条件的，依照《安全生产法》第 113 条规定处罚。 

各地在落实本通知过程中遇有问题，请及时向厅安全监管二

处反馈。 

附件：1.建设项目重要危险因素辨识清单（试行） 
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2.安全设施设计审查报告（试行） 

3.建设项目安全设施竣工验收主要内容（试行） 

      4.建设项目安全设施竣工验收报告（试行） 

 

 

 

 安徽省应急管理厅 

                               2021年12月8日 
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附件1 

 

建设项目重要危险因素辨识清单（试行） 

建设项目原辅材料、中间品、副产品、产品等物料危险性及其分布 

序号 物料危险特性 是否存在 可能存在场所（部位） 

1 爆炸物（含爆炸性粉尘） □是  □否  

2 易燃气体 □是  □否  

3 气溶胶（又称气雾剂） □是  □否  

4 氧化性气体 □是  □否  

5 加压气体 □是  □否  

6 易燃液体 □是  □否  

7 易燃固体 □是  □否  

8 自反应物质和混合物 □是  □否  

9 自燃液体 □是  □否  

10 自燃固体 □是  □否  

11 自热物质和混合物 □是  □否  

12 
遇水放出易燃气体的物质或混

合物（含铝粉和镁屑等） 
□是  □否  

13 氧化性液体 □是  □否  

14 氧化性固体 □是  □否  

15 有机过氧化物 □是  □否  

16 金属腐蚀物 □是  □否  

17 急性毒性 □是  □否  

18 皮肤腐蚀/刺激 □是  □否  

19 其它危险性物料 □是  □否  
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建设项目运行过程中可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险因素及其分布 

序号 主要危险因素 是否存在 可能存在场所（部位） 

1 
火灾（含铝粉镁屑等自燃引起

的火灾） 
□是  □否  

2 

爆炸 

危化品爆炸 □是  □否  

3 粉尘爆炸 □是  □否  

4 锅炉爆炸 □是  □否  

5 容器爆炸 □是  □否  

6 中毒和窒息 □是  □否  

7 灼烫 □是  □否  

8 其它危险因素 □是  □否  

检维修及施工作业中危险作业辨识 

序号 危险作业名称 是否存在 可能存在场所（部位） 

1 动火作业 □是  □否  

2 进入有限空间作业 □是  □否  

3 临时用电作业 □是  □否  

4 高处作业 □是  □否  

5 吊装作业 □是  □否  

6 盲板抽堵作业 □是  □否  

7 交叉作业 □是  □否  

8 爆破作业 □是  □否  

9 其它危险性作业 □是  □否  
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附件 2 

安全设施设计审查报告（试行） 

项目名称  

建设单位  

安全设施设计单位  

项目类型 □新建 □改建 □扩建 

审查地点  审查时间  

序号 审查要点 审查意见 

1 安全设施设计单位是否具备相应的资质  

2 
是否对建设项目潜在的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境

进行安全分析 
 

3 总平面布置设计是否满足 GB50187、GB50016 等标准的要求  

4 是否涉及使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备  

5 
涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否设计装设易燃易爆、

有毒有害介质泄漏报警等安全设施 
 

6 是否对重大危险源进行分析并设计采用相应的检测监控措施  

7 
是否针对建设项目潜在的危险、有害因素设计采取相应的安全措施，

并形成安全设施清单 
 

8 
是否对安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备提出合理

要求 
 

9 是否对从业人员安全生产教育和培训提出合理要求  

10 是否对建设项目工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性进行分析  

11 是否有安全设施专项投资概算  

12 是否对综合分析报告中的防范措施进行采纳，如未采纳应说明原因  

13 是否对可能出现的事故设计预防及应急救援措施  
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14 是否符合法律、法规、规章、国家标准或者行业标准规定的其他事项  

 

审核结论： 

 

 

 

安全设施设计审查人员 

姓名 职务及专业 签字 
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附件 3 

建设项目安全设施竣工验收主要内容（试行） 

序号 验收内容 验收情况 备注 

一 设计的安全设施建设情况   

二 安全设施符合性检查 

 安全设施名称 是否涉及 是否符合要求 存在问题 备注 

1、预防事故措施 

（1）检测、报警设施 

1 
压力检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

2 
温度检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

3 
液位检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

4 
流量检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

5 
组份检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

6 
可燃气体检测和报

警设施 
□是□否 □是□否   

7 
有毒、有害气体检测

和报警设施 
□是□否 □是□否   

8 
氧气检测和报警设

施 
□是□否 □是□否   

9 

用于安全检查和安

全数据分析检验检

测设备、仪器 

□是□否 □是□否   

10 其它检测、报警设施 □是□否 □是□否   

（2）设备安全防护设施 

10 防护罩 □是□否 □是□否   
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序号 验收内容 验收情况 备注 

11 防护屏 □是□否 □是□否   

12 负荷限制器 □是□否 □是□否   

13 行程限制器 □是□否 □是□否   

14 制动设施 □是□否 □是□否   

15 限速设施 □是□否 □是□否   

16 防潮 □是□否 □是□否   

17 防雷设施 □是□否 □是□否   

18 防晒设施 □是□否 □是□否   

19 防冻设施 □是□否 □是□否   

20 防腐设施 □是□否 □是□否   

21 防渗漏设施 □是□否 □是□否   

22 
传动设备安全锁闭

设施 
□是□否 □是□否   

23 电器过载保护设施 □是□否 □是□否   

24 静电接地设施 □是□否 □是□否   

25 
其它设备安全防护

设施 
□是□否 □是□否   

（3）防爆设施 

26 电气防爆设施 □是□否 □是□否   

27 仪表防爆设施 □是□否 □是□否   

28 
抑制助燃物品混入

设施 
□是□否 □是□否   

29 
抑制易燃、易爆气体

形成设施 
□是□否 □是□否   

30 抑制粉尘形成设施 □是□否 □是□否   

31 阻隔防爆器材 □是□否 □是□否   

32 防爆工器具 □是□否 □是□否   

33 泄压阀门 □是□否 □是□否   

34 爆破片 □是□否 □是□否   
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序号 验收内容 验收情况 备注 

35 放空管 □是□否 □是□否   

36 止逆阀门 □是□否 □是□否   

37 真空系统密封设施 □是□否 □是□否   

38 其它防爆设施 □是□否 □是□否   

（4）作业场所防护设施 

39 防静电设施 □是□否 □是□否   

40 
通风设施（除尘、排

毒） 
□是□否 □是□否   

41 防撞柱 □是□否 □是□否   

42 防滑设施 □是□否 □是□否   

43 防灼烫设施 □是□否 □是□否   

44 
其它作业场所防护

设施 
□是□否 □是□否   

（5）安全标志 

45 禁止标志 □是□否 □是□否   

46 警告标志 □是□否 □是□否   

47 指令标志 □是□否 □是□否   

48 指示标志 □是□否 □是□否   

（6）紧急处理设施 

49 紧急备用电源 □是□否 □是□否   

50 紧急切断设施 □是□否 □是□否   

51 分流设施 □是□否 □是□否   

52 排放设施 □是□否 □是□否   

53 吸收设施 □是□否 □是□否   

54 中和设施 □是□否 □是□否   

55 冷却设施 □是□否 □是□否   

56 
通入或加入惰性气

体设施 
□是□否 □是□否   

57 反应抑制剂 □是□否 □是□否   
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序号 验收内容 验收情况 备注 

58 紧急停车设施 □是□否 □是□否   

59 仪表联锁设施 □是□否 □是□否   

60 其它紧急处置设施 □是□否 □是□否   

3、减少与消除事故影响设施 

（7）防止火灾爆炸蔓延设施 

61 阻火器 □是□否 □是□否   

62 火花探测器 □是□否 □是□否   

63 安全水封 □是□否 □是□否   

64 回火防止器 □是□否 □是□否   

65 防油（火）堤 □是□否 □是□否   

66 防爆墙 □是□否 □是□否   

67 防爆门 □是□否 □是□否   

68 防火墙 □是□否 □是□否   

69 防火门 □是□否 □是□否   

70 蒸汽幕 □是□否 □是□否   

71 水幕 □是□否 □是□否   

72 防火材料涂层 □是□否 □是□否   

73 
其它防火灾爆炸蔓

延设施 
□是□否 □是□否   

（8）灭火设施 

74 水喷淋设施 □是□否 □是□否   

75 惰性气体释放设施 □是□否 □是□否   

76 蒸气释放设施 □是□否 □是□否   

77 泡沫释放设施 □是□否 □是□否   

78 消火栓 □是□否 □是□否   

79 高压水枪（炮） □是□否 □是□否   

80 消防水管网 □是□否 □是□否   

81 其它灭火设施 □是□否 □是□否   
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序号 验收内容 验收情况 备注 

（9）紧急个体处置设施 

82 洗眼器 □是□否 □是□否   

83 喷淋器 □是□否 □是□否   

84 逃生器 □是□否 □是□否   

85 逃生索 □是□否 □是□否   

86 应急照明设施 □是□否 □是□否   

87 
其它紧急个体处置

设施 
□是□否 □是□否   

（10）应急救援设施 

88 堵漏设施 □是□否 □是□否   

89 工程抢险装备 □是□否 □是□否   

90 
现场受伤人员医疗

抢救装备 
□是□否 □是□否   

91 其它应急救援设施 □是□否 □是□否   

（11）逃生避难设施 

92 安全通道（梯） □是□否 □是□否   

93 安全避难所 □是□否 □是□否   

94 避难信号 □是□否 □是□否   

95 其它逃生避难设施 □是□否 □是□否   

（12）劳动防护用品装备 

96 头部防护装备 □是□否 □是□否   

97 面部防护装备 □是□否 □是□否   

98 视觉防护装备 □是□否 □是□否   

99 呼吸防护装备 □是□否 □是□否   

100 听觉器官防护装备 □是□否 □是□否   

101 四肢防护装备 □是□否 □是□否   

102 躯干防火装备 □是□否 □是□否   

103 防毒装备 □是□否 □是□否   

104 防灼烫装备 □是□否 □是□否   
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序号 验收内容 验收情况 备注 

105 防腐蚀装备 是□否 □是□否   

106 防高处坠落装备 □是□否 □是□否   

107 防砸伤装备 □是□否 □是□否   

108 防刺伤装备 □是□否 □是□否   

109 
其它劳动防护用品

装备 
□是□否 □是□否   
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附件 4 

建设项目安全设施竣工验收报告（试行） 

项目名称  

建设单位  

安全设施设计单位  

施工单位（含资质）  

设备安装单位（含资质）  

监理单位（含资质）  

项目类型 □新建 □改建 □扩建 

验收日期  

建设项目

概况 
 

安全设施

设计审查

情况 
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按照安全

设施设计

施工组织

情况 

 

安全管理

制度及操

作规程制

定情况 

 

安全生产

管理机构

设置和安

全生产管

理人员配

备情况 

 

建设单位

主要负责

人、安全

管理人员

及从业人

员安全生

产教育和

培训情况 
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安全设

备、设施

试运行情

况 

 

安全生产

事故预防

及应急情

况 

 

安全设施

竣工验收

组织情况 

 

法律、法

规、国家

标准和行

业标准要

求的其它

事项 
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验收过程

中发现的

问题及整

改情况 

 

 

安全设施竣工验收结论： 

 

 

                   

安全设施竣工验收人员 

姓名 职务及专业 签字 
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